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ENDÜSTRİYEL  YANGINLARDAN  
KORUNMA YÖNTEMLERİ     

1. ÖZET 

Günümüzde, endüstriyel tesislerde yapılan üretim süreç-
lerinin en önemli tehlikelerinin başında yangınlar gel-
mektedir. Yangın tehlikesinin bugüne kadar tam olarak 
çözülemediği de bir gerçektir. Türkiye sanayi tesislerinde 
önemli  sayıda yangın ve patlamalar meydana gelmekte-
dir. Bu yangınlar; ölüm ve yaralanmalara, büyük çevresel 
zararlara ve ekonomik olarak olağanüstü maddi kayıplara 
sebebiyet vermektedir.

Özellikle kimya sanayi tesislerinde hammade, ara madde, 
nihai ürün olarak çeşitli yanıcı ve patlayıcı kimyasal mad-
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deler kullanıldığı için çeşitli yangın ve patlamalar meyda-
na gelmektedir. Kimyasal madde yangınlarında ve diğer 
endüstriyel yangınlarda, Yangın ve patlamaların olmama-
sı için neler yapılması gerektiği, yangına nasıl müdahale 
edileceği, hangi tür ekipmanlar kullanılacağı bilinmediği, 
personelin eğitimli olmamasından dolayı yangınlar çık-
makta ve söndürülememektedir.

Endüstriyel tesislerde yangın ve patlamanın olmaması ve 
olması durumunda  yapılması gerekenler, yönetim, tesis, 
personel, ekipman, yasal gereklilikler yönünden, yaşan-
mış olaylarla birlikte anlatılacaktır.

  

 

Fotoğraf 1. Endüstriyel Tesislerde Yangın Örnekleri



30

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2019  www.mmo.org.tr

2018 yılında, Türkiye’de en az 436 endüstriyel yangın ve 
patlama gerçekleşmiştir. Bu olayların 385’i endüstriyel 
yangın, 51 tanesi ise endüstriyel patlamadır. Bu endüstri-
yel yangın ve patlamalarda en az 25 kişi hayatını kaybet-
miş, 72 kişi yaralanmıştır. Yüzlerce kişi ise yangından sonra 
ortaya çıkan boğucu ve zehirleyici gazlardan etkilenerek 
tedavi görmüştür. Mesai saatleri dışında yaşanan olaylar 
bilançonun çok daha ağır olmasını yine engellemiştir.

2017 yılında en az 182 endüstriyel yangın ve patlama ger-
çekleşmişti. 2017 ve 2018 yılındaki haber kaynağı çeşitli-
liği farkı, yangın ve patlama sayılarının zamanla değişimi 
hakkında güvenilir bir yorum yapmayı güçleştirmektedir.

Yangınlar ve patlamalar önüne geçilemez olaylar değildir. 
Uzman kişilerce, bilimsel yöntemler uygulanarak alınacak 
olan proses ve iş güvenliği tedbirleri ile endüstriyel yan-
gın ve patlamaların birçoğu önlenebilir. Buna rağmen 
yaşanan yangın ve patlamaların insan ve çevreye olan 
etkileri azaltılabilir. Her endüstriyel tesisin yangın ve pat-
lama riski farklı boyutlarda olmasına rağmen, havadaki 
oksijen oranının yeterli seviyelerde olduğu, yanıcı/patla-
yıcı malzemelerin bulunduğu tesislerin yangın çıkma po-
tansiyeline sahip olduğunun kabul edilmesi, yangından 
korunma ilk adım olmalıdır. Yangın ve patlamalarla mü-
cadelede yanıcı malzemeler ve tutuşturma kaynaklarının 
kontrollü kullanımı gerekmektedir. Yanıcı malzemelerin 

temel depolanma kurallarına uyulmaması, kıvılcım çıka-
ran işlerde iş izni sisteminin olmaması veya etkin olarak 
kullanılmaması gibi basit nedenler endüstriyel yangın ve 
patlamaların en önemli sebeplerindendir.

Yangınların ilk 5 dakika içinde büyüdüğü için, yangınla-
rın başlangıcında yangına müdahalede geç kalıdığı, etkili 
müdahale yapılamadığı için endüstriyel yangınlar büyü-
mektedir. Yangını söndürmeye gelen itfaiyenin işi zorlaş-
maktadır.

2. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN GÜVENLİĞİNİN 
SAĞLANMASI
2.1YANGIN ÖNLEME :  PROAKTİF ÖNLEMLER  
2.1.1 Yangın Riski Değerlendirme

• Yangın güvenliği yönünden Tehlike belirleme, Risk 
Değerlendirme çalışmaları yapmak.

• Yangın risk değerlendirmelerini tesisteki her birim-
den yetkililerle birlikte yapmak,

• Yangın tehlikelerini belirlemek,

• Özellikle yanıcı ve parlayıcı kimyasalların risklerini 
belirlemek,

• Yangın risklerinine göre gerekli önlemleri belirlemek,

Fotoğraf 2. 1999 Tüpraş Yangını, İzmit
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2.1.2 Tesisteki Tehlikeli Kimyasalların Tüm Personelce 
Bilinmesi

• Tesiste hammadde, ara madde, ürün olarak bulunan 
ve kullanılan kimyasal maddelerin Güvenlik Bilgi 
Formlarının (MSDS) bilinmesi.

• Kimyasalların yangın  ve patlama tehlikesine karşı 
alınacak önlemler konusunda personele eğitim veril-
mesi.

• Yanıcı  ve parlayıcı kimyasalları, yangın önlemleri 
alınmış özel depolarda depolanması. 

 
 Fotoğraf 3. Risk Analizi Eğitimi

   
 

 
Fotoğraf 4. Yanıcı ve Patlayıcı Kimyasallar İçin Depolar

 
 

Fotoğraf 5. Acil Durum Planın Örneği
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2.1.3 Acil Durum Planı

• Acil Durum Planını güncellemek,

• İşyerindeki tüm personele Acil Durum Planı hakkında 
eğitim vermek, 

• Acil durum ekiplerinin oluşturulması, özellikle yan-
gınla mücadele ekipleri uygun ve çok elemandan 
oluşmasını sağlamak,

• Yangınla mücadele  ekiplerine eğitim verdirmek.

2.1.4 İş İzinleri

• Sıcak İş İzni/Ateşli İş İzni talimatı ve formunun hazır-
lanması.

• Sıcak İş İzni/Ateşli İş İzni sisteminin etkili uygulanması,

• Patlayıcı ve yanıcı gaz ölçüm cihazı yanıcı ve patlayıcı 
gaz ölçümü.

 
 
 

Fotoğraf 6. Yangınla Mücadele Ekipleri Eğitimi

Fotoğraf 7. Patlayıcı ve Yanıcı Gaz Ölçüm Cihazları ve Ölçümü
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2.1.5 Statik Elektrik Oluşmaması, Elektrik Tesisatının 
Uygunluğu

• Statik elektriğin oluşmaması için topraklama sistemi-
nin  faal olması.

• Periyodik olarak ölçümlerin yapılması.

• Elektrik tesisatının mevzuata uygun olması.

• Paratöner sisteminin faal durumda olması ve ölçüm-
lerinin periyodik olarak yapılması.

2.1.6 Patlamaya Karşı Korunmuş (Ex) Ekipman 
Kullanımı

Petrol, petrol ürünleri, kimya, LPG, doğal gaz, kömür 
madenleri, hububat siloları, şeker fabrikaları, kereste ve 
mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları gibi yanıcı, 
parlayıcı ve patlayıcı maddelerle uğraşan bir çok sanayi 
kollarında normal çalışma icabı veya arıza ve bakım gibi 
hallerde (gaz , toz, veya yanıcı madde buharı gibi neden-
lerle) patlayıcı ortam oluşmaktadır. Elektrik aletlerinin çı-
kardığı kıvılcım ve ark bu ortamları tehlikeye düşürmekte 
ve patlamalara neden olmaktadırlar.

 
 

Fotoğraf 8. Elektrik Tesisatının Uygunluğu

Bu nedenlerle bu gibi iş yerlerinin patlayıcı ortamlarında 
kullanılan elektrik aletleri farklı olmak zorundadır. İşte bu 
olaya ex-proof ve kullanılan elektrikli aletlere de ex-proof 
elektrikli aletler adı verilmektedir. Kısaca ticari piyasada 
bu isimlerle tanınmaktadırlar.

Aslında EX-PROOF tabiri Amerikan uygulamasından alın-
mış olup Türkçesi “PATLAYICI ORTAMLAR ve PATLAYICI 
ORTAMLARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ ALETLER” şeklin-
de olmalıdır. EXPROOF yerine kısaca “PATLAMAYA KARŞI 
KORUNMUŞ” tabiri de kullanılabilir.

2.1.7 Cep Telefonu Kullanma ve Sigara İçme 
Yerlerinin Belirlenmesi

• Yangın riski olmayan belirli yerlerde sigara içme alanı 
oluşturulması.

• Parlayıcı gazlar ve tozların bulunduğu yerlerde cep 
telefonu taşınmaması.

2.1.8 Yangın Tatbikatları

• Yangınla Mücadele (söndürme) ekibine tesisteki tüm 
yangınla mücadele cihaz ve ekipmanlarını kullana-

   
 Fotoğraf 9. Patlamaya Karşı Korunmuş Ekipman Kullanımı

Tüm metaller topraklama 
sistemine bağlı
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rak, detaylı, alevli, pratik eğitim verilmesi, periyodik 
olarak tekrarlanması.

• Yangın tatbikatların yılda birden fazla tesisteki tüm 
personelin katılımıyla  daha sık yapılması, 

• Tatbikat senaryosu hazırlanması, bu senaryonun tüm 
personele duyurulması, 

• Sesli tatbikat videosu çekilmesi, 

• Tatbikat sonu değerlendirme toplantısında tatbikat 

 
 Fotoğraf 10. Cep Telefonu Kullanma ve Sigara İçme Yerlerinin Belirlenmesi

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

Fotoğraf 11. Yangın Tatbikatları



35

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2019  www.mmo.org.tr  

videosunun tatbikata katılan tüm personele göste-
rilmesi, 

• Tatbikat sonu değerlendirme raporu hazırlanması, 

• İyileştirilmesi gereken hususlar için aksiyon planı ya-
pılması.

2.1.9 Diğer Önlemler

• İş yeri çalışma talimatlarınının hazırlanması, tüm per-
sonele anlatılması,

• Depolama şartları ve talimatlarının  Yangın Yönetme-
liğine göre hazırlanması, 

• İşyerinin  yerleşim düzeni ve temizliği, 

• Periyodik bakımlar, 

• Periyodik Denetim, raporlama, düzeltici çalışmalar,

3.   DAİMA FAAL DURUMDA OLMASI GEREKEN, 
PERSONELİN KULLANMASINI BİLDİĞİ YANGINLA 
MÜCADELE SİSTEMLERİ 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
kapsamında yapılması gerekenler:

• Yangın suyu tesisatı, yangın suyu depo, pompalar 
(Joker, elektrikli, dizel).

• Hortum dolapları,  hidrantlar. 

• Tozlu, karbondioksitli, köpüklü  Yangın  Söndürme 
Cihazları

• Yangın anında ısı ve duman yayılmasını   engelleye-
cek  önlemler, 

• Yangına dayanıklı   kapılar, duvar, tavan ve zeminler, 

kaçış yolları, 

• Acil çıkış kapıları, acil aydınlatmalar,

• Yangın algılama ve uyarı sistemleri, 

• Dalgalı Siren sistemi, yangın ihbar butonları, Anons 
sistemleri,

• Otomatik söndürme sistemleri, gazlı, sulu, köpüklü.

Bunların periyodik kontrolları, testleri, eğitimleri yapılma-
lıdır.

4. SONUÇ
Endüstriyel yangınlara anında  müdahale edilmesi hazır-
lıklara bağlıdır. Öncelikli olarak yangının çıkmasını önle-
yici proaktif önlemler alınmalıdır. Yangın ve patlama risk 
değerlendirmeleri yapılmalıdır. Özellikle yangın ve pat-
lamaları en etkin önleme çalışması kıvılcım çıkaran veya 
yangına neden olabilecek her hangi bir iş yapılacaksa 
mutlaka Ateşli (sıcak) İş İzni yazılı olarak verilmelidir. Unu-
tulmaması gereken en önemli husus ise hiçbir yangın bir-
birinin aynısı olmaz. Bu yüzden sürekli eğitim ve tatbikat 
yapılmalı, bu eğitim ve tatbikatları senaryolar ile destek-
lenmelidir. Yangınla mücadele ekipmanları her zaman 
kullanıma hazır olmalıdır. Bunun için periyodik kontrolları 
mutlaka yapılıp kayıt altına alınmalıdır. 

KAYNAKÇA
1.   Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.

2.  Endüstride Yangınlar ve Patlamalar 2018 Yılı Raporu  KMO

3.  Türkiye Yangın Güvenlik Yapılanması  Cemal Kozacı

4.  Rafineri Proseslerinde Emniyet Tüpraş İzmir Rafinerisi  Tek-

nik Emniyet Müdürlüğü yayınları 

   

 Fotoğraf 12. Yangınla Mücadele Sistemleri


